
ШВВП 3*1.5
(5кВт)

ПВ 3*10 (10кВт)

СИП-4 4*25 (18кВт)

18кВт?

Ящик. Этаж 4

Кв 1

Кв 2

Кв 3

16А
(3.5кВт)

Ящик.
Этаж 5

Ящик. Этаж 3

Ящик. Этаж 2

Ящик. Этаж 1
ШПВВ 2*1.5

Упрощённая схема разводки 
электрической сети по парадной 
в версии компании «Мастер ок»

Датчик 
движения со 
светильником

Щитовая в подвале

Подвал

Парадная

Клемник
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